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1 A10 A10 GR M001 Stromversorgung Luftdosierung 00876042-05-V-002 A5 BHKW Halle Zentrale Leitstelle ja @Y ja ja ja
2 A10 A10 GR M002 Stromversorgung Gasfackel 00876042-05-V-002 H11 Gasfackel Zentrale Leitstelle ja @Y ja ja ja
3 A10 A10 GR M004 Stromversorgung Gaskühler- Kältemaschine 00876042-05-V-002 L17 Außenbereich Zentrale Leitstelle ja @Y - ja ja ja
4 A10 A10 GM101 GM-101 Stromversorgung Schaltanlage BHKW 1 00876042-05-V-001 B7 BHKW Halle Zentrale Leitstelle ja @Y nein nein ja nein ja ja ja ja
5 A10 A10 GM201 GM-201 Stromversorgung Schaltanlage BHKW 2 00876042-05-V-001 H7 BHKW Halle Zentrale Leitstelle ja @Y nein nein ja nein ja ja ja ja
6 A10 A10 KS YA-101 Stromversorgung Schaltanlage Heizkessel 00876042-05-V-001 M7 BHKW Halle Zentrale Leitstelle ja @Y nein nein ja nein ja ja ja ja
7 A10 A10 NT YA-101 Stromversorgung Schaltanlage Netzersatzanlage 00876042-05-V-003 H7 Netzersatzanlage Zentrale Leitstelle ja @Y nein nein ja nein ja ja ja ja
8 A10 A10 BW BW-101 Stromversorgung Schaltanlage Wasseraufbereitung 00876042-05-V-001 I14 Kompaktanlage Wasseraufbereitung Zentrale Leitstelle ja @Y nein nein ja nein nein ja ja ja
9 A10 A10 GR MP-101 Druck vor Kiesfilter 00876042-05-V-002 H3 Gasraum Zentrale Leitstelle nein P - Druck PI mbar Faulgas ja 1 ja nein nein ja ja ja 1
10 A10 A10 GR MP-104 Druck nach Kiesfilter 00876042-05-V-002 F5 Gasraum Zentrale Leitstelle nein P - Druck PI mbar Faulgas ja 1 ja nein nein ja ja ja 1
11 A10 A10 GR MP-106 Druck vor Gaskühler 00876042-05-V-002 J16 Gasraum Zentrale Leitstelle nein P - Druck PI mbar Faulgas ja 1 ja nein nein ja ja ja 1
12 A10 A10 GR MP-107 Druck Gasverdichter 00876042-05-V-002 H17 Gasraum Zentrale Leitstelle nein P - Druck PS mbar Faulgas ja 1 ja nein nein ja ja ja 1
13 A10 A10 GR MP-111 Druck nach Aktivkohlefilter 00876042-05-V-002 E10 Gasraum Zentrale Leitstelle nein P - Druck PI mbar Faulgas ja 1 ja nein nein ja ja ja 1
14 A10 A10 GR MP-105 Hydraulische Über- und Unterdrucksicherung Gasspeicher 00876042-05-V-002 I7 Gasspeicher Zentrale Leitstelle nein P - Druck PI mbar Glykolgemisch ja 2 nein nein nein ja ja ja
15 A10 A10 GR ML-102 Stand Kammer 1 Kondensatsammler 00876042-05-V-002 N5 Kondensatschacht Zentrale Leitstelle nein L - Stand L m Kondensat nein nein nein ja ja ja 1
16 A10 A10 GR ML-103 Stand Kammer 2 Kondensatsammler 00876042-05-V-002 N10 Kondensatschacht Zentrale Leitstelle nein L - Stand L m Kondensat nein nein nein ja ja ja 2
17 A10 A10 GR ML-101 Stand Druckloser Gasspeicher 00876042-05-V-002 I9 Gasspeicher Zentrale Leitstelle nein L - Stand LIC m Luft ja nein nein ja ja ja
18 A10 A10 GR MF-101 Durchfluss nach Kiesfilter 00876042-05-V-002 G6 Gasraum Zentrale Leitstelle nein F - Durchfluss FIR m³/h Faulgas ja 1 ja nein nein ja ja ja 24 V / DC 1 1 1
19 A10 A10 GR MF-102 Durchfluss vor Gaskühler 00876042-05-V-002 J14 Gasraum Zentrale Leitstelle nein F - Durchfluss FIR m³/h Faulgas ja 1 ja nein nein ja ja ja 24 V / DC 1 1 1
20 A10 A10 GR MF-103 Durchfluss nach Aktivkohlefilter 00876042-05-V-002 D9 Gasraum Zentrale Leitstelle nein F - Durchfluss FIR m³/h Faulgas ja 1 ja nein nein ja ja ja 24 V / DC 1 1 1
21 A10 A10 GR MT-102 Temperatur Gasverdichter 00876042-05-V-002 G15 Gasraum Zentrale Leitstelle nein T - Temperatur TIR °C Faulgas ja 1 ja nein nein ja ja ja 1 x
22 A10 A10 GR MT-103 Temperatur nach Gaserwärmung 00876042-05-V-002 G13 Gasraum Zentrale Leitstelle nein T - Temperatur TIC °C Faulgas ja 1 ja nein nein ja ja ja 1 x
23 A10 A10 GR MT-101 Temperatur Gas hinter Wärmetauscher 00876042-05-V-002 J17 Gasraum Zentrale Leitstelle nein T - Temperatur TIC °C Faulgas ja 1 ja nein nein ja ja ja 1 x
24 A10 A10 GR MT-104 Temperatur Gas für Gasverdichter 00876042-05-V-002 G9 Gasraum Zentrale Leitstelle nein T - Temperatur TI °C Faulgas ja 1 ja nein nein ja ja ja 1 x
25 A10 A10 GR MG-101 Füllstand Druckloser Gasspeicher max. max. 00876042-05-V-002 H9 Gasspeicher Zentrale Leitstelle nein G - Abstand, Länge, Stellung G m Faulgas ja 1 nein nein nein ja ja ja 1
26 A10 A10 GR MG-102 Füllstand Druckloser Gasspeicher max. 00876042-05-V-002 H9 Gasspeicher Zentrale Leitstelle nein G - Abstand, Länge, Stellung G m Faulgas ja 1 nein nein nein ja ja ja 1
27 A10 A10 GR MG-103 Füllstand Druckloser Gasspeicher min. 00876042-05-V-002 I9 Gasspeicher Zentrale Leitstelle nein G - Abstand, Länge, Stellung G m Faulgas ja 1 nein nein nein ja ja ja 1
28 A10 A10 GR MG-104 Füllstand Druckloser Gasspeicher min. min. 00876042-05-V-002 I9 Gasspeicher Zentrale Leitstelle nein G - Abstand, Länge, Stellung G m Faulgas ja 1 nein nein nein ja ja ja 1
29 A10 A10 GR MQ-101 Gasanalysator Faulgas 00876042-05-V-002 D12 Gasraum Zentrale Leitstelle nein Q - Menge, Zähler AIRC % Faulgas ja 1 ja nein nein ja ja ja Profinet
30 A10 A10 GR MQ-102 Gaswarnanlage Gasraum 00876042-05-V-002 E4 Gasraum Zentrale Leitstelle nein Q - Menge, Zähler AI % Ex-Gemisch ja 1 nein nein nein ja ja ja 8
31 A10 A10 HV MT-101 Temperatur Hydraulische Weiche 01 00876042-05-V-001 H14 BHKW Halle Zentrale Leitstelle nein T - Temperatur T °C Wasser ja ja ja
32 A10 A10 HV MT-102 Temperatur Hydraulische Weiche 02 00876042-05-V-001 H14 BHKW Halle Zentrale Leitstelle nein T - Temperatur T °C Wasser ja ja ja
33 A10 A10 HV MT-103 Temperatur HK Betriebsgebäude RL 00876042-05-V-001 H16 BHKW Halle Zentrale Leitstelle nein T - Temperatur TIR °C Wasser ja ja ja
34 A10 A10 HV MT-106 Temperatur HK Betriebsgebäude VL  sekundär 00876042-05-V-001 H18 BHKW Halle Zentrale Leitstelle nein T - Temperatur TICR °C Wasser ja ja ja
35 A10 A10 HV MT-108 Temperatur HK Betriebsgebäude VL 00876042-05-V-001 H17 BHKW Halle Zentrale Leitstelle nein T - Temperatur TIR °C Wasser ja ja ja
36 A10 A10 HV MT-110 Temperatur HK Faulturm VL  sekundär 00876042-05-V-001 H18 BHKW Halle Zentrale Leitstelle nein T - Temperatur TICR °C Wasser ja ja ja
37 A10 A10 HV MT-113 Temperatur HK Faulturm RL 00876042-05-V-001 I16 BHKW Halle Zentrale Leitstelle nein T - Temperatur TIR °C Wasser ja ja ja
38 A10 A10 HV MT-115 Temperatur HK Faulturm VL 00876042-05-V-001 I17 BHKW Halle Zentrale Leitstelle nein T - Temperatur TIR °C Wasser ja ja ja
39 A10 A10 HV MT-117 Temperatur HK Gasheizung VL  sekundär 00876042-05-V-001 I18 BHKW Halle Zentrale Leitstelle nein T - Temperatur TICR °C Wasser ja ja ja
40 A10 A10 HV MT-120 Temperatur HK Gasheizung RL 00876042-05-V-001 I16 BHKW Halle Zentrale Leitstelle nein T - Temperatur TIR °C Wasser ja ja ja
41 A10 A10 HV MT-122 Temperatur HK Gasheizung VL 00876042-05-V-001 J17 BHKW Halle Zentrale Leitstelle nein T - Temperatur TIR °C Wasser ja ja ja
42 A10 A10 HV MP-103 Druck HK Betriebsgebäude VL 00876042-05-V-001 H17 BHKW Halle Zentrale Leitstelle nein P - Druck PIR bar Wasser ja ja ja
43 A10 A10 HV MP-106 Druck HK Faulturm VL 00876042-05-V-001 I17 BHKW Halle Zentrale Leitstelle nein P - Druck PIR bar Wasser ja ja ja
44 A10 A10 HV MP-109 Druck HK Gasheizung VL 00876042-05-V-001 J17 BHKW Halle Zentrale Leitstelle nein P - Druck PIR bar Wasser ja ja ja
45 A10 A10 HV MF-101 Durchflusszähler HK Betriebsgebäude VL 00876042-05-V-001 H16 BHKW Halle Zentrale Leitstelle nein F - Durchfluss FIR m³/h Wasser ja ja ja
46 A10 A10 HV MF-102 Durchflusszähler HK Faulturm VL 00876042-05-V-001 I16 BHKW Halle Zentrale Leitstelle nein F - Durchfluss FIR m³/h Wasser ja ja ja
47 A10 A10 HV MF-103 Durchflusszähler HK Gasheizung VL 00876042-05-V-001 J16 BHKW Halle Zentrale Leitstelle nein F - Durchfluss FIR m³/h Wasser ja ja ja
48 A10 A10 HV MU-101 Wärmemengenzähler HK Betriebsgebäude 00876042-05-V-001 H16 BHKW Halle Zentrale Leitstelle nein Q - Menge, Zähler QIR % ja ja ja
49 A10 A10 HV MU-102 Wärmemengenzähler HK Faulturm 00876042-05-V-001 I16 BHKW Halle Zentrale Leitstelle nein Q - Menge, Zähler QIR % ja ja ja
50 A10 A10 HV MU-103 Wärmemengenzähler HK Gasheizung 00876042-05-V-001 J16 BHKW Halle Zentrale Leitstelle nein Q - Menge, Zähler QIR % ja ja ja

Finienweg 7, 28832 Achim

Tel. (04202) 758 -0

E-Mail: be@born-ermel.de

Obernstraße 38, 28832 Achim

Tel. 

E-Mail: Dok.-Nr.

Anlagenbereich

Anlage

20241001_Messstellenliste Gesamt

M
e

ss
b

e
re

ic
h

 I
S

T
 b

is

Anzahl 

E
n

d
la

g
e

n

A
n

za
h

l E
th

e
rn

e
t

Bemerkung

Änderungen

Z
L

Z
L

L

Messaufnehmer Messumformer
Messber
eich IST 

A
n

za
h

l S
ig

n
a

le

S
H

H

S
H

S
L

S
L

L

Z
H

H

Z
H

Ü
b

e
rg

e
. 

V
e

ra
rb

e
itu

n
g

 a
u

f 
S

P
S

 
[ja

;n
e

in
]

A
n

ze
ig

e
 im

 L
e

its
ys

te
m

 [
ja

;n
e

in
]

A
H

H

A
H

A
L

A
L

L

S
IL

-E
in

st
u

fu
n

g

E
x-

S
ch

u
tz

 e
rf

o
rd

e
rl

ic
h

Z
ü

n
sc

h
u

tz
a

rt

Ex

B
lit

z-
 u

n
d

 Ü
b

e
rs

p
a

n
n

u
n

g
ss

ch
u

tz
 

[ja
;n

e
in

]

lokale Anzeige_

A
rt

 P
ro

ze
ss

a
n

sc
h

lu
ss

L
ä

n
g

e
 M

e
ss

so
n

d
e

 [
m

m
]

Umgebu
ngstemp

eratur 

A
u

sl
e

g
u

n
g

sd
ru

ck
 P

S
 im

 S
in

n
e

 
D

G
R

L
 [

b
a

r(
ü

)]

A
u

sl
e

g
u

n
g

st
e

m
p

e
ra

tu
r 

im
 S

in
n

e
 

D
G

R
L

 [
°C

]

S
IL

 e
rf

o
rd

e
rl
ic

h
 [

ja
; 

n
e

in
]

S
ys

te
m

 /
 T

e
ila

n
la

g
e

A
n

la
g

e

B
e

re
ic

h

Nr. 1

Messbereich 
SOLL

M
e

d
iu

m

A
u

sg
a

b
e

 u
n

d
 B

e
d

ie
n

u
n

g

ÖrtlichkeitZ
u

o
rd

n
u

n
g

 F
lie

ß
b

ild
 /

 R
&

I

BenennungK
e

n
n

ze
ic

h
e

n

T
yp

A
rt

 (
z.

B
. 

N
ä

h
e

ru
n

g
si

n
iti

a
to

r,
 

T
h

e
rm

o
m

e
te

r)

M
e

ss
p

ri
n

zi
p

K
a

te
g

o
ri
e

M
e

ss
g

rö
ß

e

K
o

m
p

a
kt

a
n

la
g

e

T
yp

ic
a

l-
K

e
n

n
ze

ic
h

e
n

Page Seite 1 von 1


